
Vano esterno di accesso 2100x2700x h 2650

Boccaporto vano di accesso
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Quadro elettrico

mm 1200x2200

Boccaporto vano pompe

Tubazione aerazione vano 

pompe Ø 400

Manicotti 2"

passa-cavi

Manicotti 1"1/2

Tubazione indicatore di livello

Vano pompe

Accumulo 

Vano di

accesso

Indicatore

di livello

Soccorrer

con batterie

Golfare

soletta in cls armato

Scala di accesso al locale pompe

Quadri elettrici

CLIMATEC serbatoi

Oggetto: Schema esecutivo locale tecnico
"EURA"

PROGETTO ESECUTIVO

Esecutore:

Rev 0:

Rev 1:

Asametro

Mandata impianto 

2100x2700

flangiato

A

Riempimento massimo 1"1/2

Sfiato aria cisterna 3"

Troppo pieno cisterna 2"

Gallegginate 1"1/2

Aspirazione 

Aspirazione 

Ltotale

d
i
a

m
e

t
r
o

LaLv

Mandata impianto 

Botola estrazione pompe di sentina

Lva

SEZIONE LONGITUDINALE DEL SISTEMA INTEGRATO

PIANTA DEL SISTEMA INTEGRATO
SerbatoioCapacità Nominale

(mc)

Lt  totale

accesso (mm)

Lva  vano

(mm)

Spessore

(mm)

10 1800 60/106800 - 8300

diametro

3000

15 60/103000

20 60/103000

25 60/103000

30 60/103000

40 60/103000

50 60/103000

60 60/103000

70 60/103000

80 60/103000

100 60/103000

pompe (mm)

Lv  vano

3000 - 4500

La  accumulo

2000

(mm)

2500

3000

4000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

14500

*LA LUNGHEZZA TOTALE DEL SISTEMA PUO' VARIARE A SECONDA DEL MODELLO DEL GRUPPO
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SEZIONE POMPE INTERNE

Selle di appoggio mm 10x250x1800

SOLETTA IN CLS

Aspirazione 

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

3000 - 4500

7300 - 8800

7800 - 9300

8300 - 9800

8800 - 10300

10300 - 12300

12300 - 13800

13800 - 15300

15300 - 16800

16800 - 18300

19300 - 20800
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