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Boccaporto di ispezione 
dim. 780x780x h 400

N. 2 manicotti 1"1/2
per galleggianti

Sfiato aria cisterna 3"

Grigliato in ferro antinfortunistico
a maglia quadrata mm 20x20

Troppo pieno cisterna 3"

Tubazione aerazione vano
pompe Ø 400

Golfare
di ancoraggio

Quadro elettrico

Indicatore di livello

Vano pompe Serbatoio di accumulo acqua

Tubazione indicatore di livello

Termoconvettore
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Tubazione aerazione vano
pompe Ø 400

Quadro elettrico Sprinkler

Mandata impianto

Termoconvettore

Misuratore di portata

Diametro

Boccaporto di ispezione 
dim. 780x780x h 400

Indicatore di livello
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Sella antirotolamento 2000x200xh450

CLIMATEC serbatoi

Oggetto: Schema esecutivo locale tecnico
"LASER"
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